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Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem v,

Moskevska 1531/15, 400 01 Usti nad Labem ii;%///m&i
Centrum hygienickych laboratofi NS
Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové KA Q

Zku$ebni laboratof &. 1388 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 L 1388

Protokol o zkousce ¢. 50277/2026
Pitna voda

Zakaznik: Lesy Dobré s.r.o.
Dobré 150
517 93 Dobré

Vzorek Cislo
Objednavka €islo
Termin odbéru od - do
Misto odbéru

Nazev vzorku

Matrice

UpfFesnéni matrice
Odbér

Zpusob odbéru

Typ odbéru

Ugel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonéeny dne

: 50277

: 2026/03/04

1 26.5.2026 9:10 - 26.5.2026 10:40
: Rovné, vodojem

: surova voda - kraceny rozbor

: Pitna voda

: surova voda (kat. A1)

: Zameénikova Olga - pracovnik ZU

Pracovi$té P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové

: SOP VZ 001 Odbér vzorkl pitnych vod
: vrozsahu akreditace

: informace

1 26.5.2026 14:30

: 26.5.2026

: 29.5.2026

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidd, biologickych material(i, odpadt, azbestu, ovzdusi,
senzorické analyzy vod a potravin, odbéry vzorku, analyzy vyluhu, pevnych materialt a stér(, testy toxicity, méfeni faktor(
prostiedi, kontrola sterilizatort a dezinfekénich prostredku.

Prohlaseni laboratore:

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorka, které byly
predmétem zkous$eni. Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorkd, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.
Laboratof nenese odpovédnost za spravnost idaji dodanych zakaznikem a vztahujicich se ke vzorku (Udaje oznaceny "Z").

V pfipadé pfijmu zkuSebni polozky vykazujici odchylky od stanovenych podminek nebo dodani dat zakaznikem mohou byt nékteré
vysledky analyz ovlivnény, za coz laboratof nenese odpovédnost.

Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

Schvalil :  Sramek Ivo, Ing.

vedouci Centra hygienickych laboratofri
Hradec Kralové, 1.Cerného 361  E-mail: ivo.sramek@zuusti.cz mobil*"721°262 711

Datum vystaveni protokolu: 3.6.2026
Protokol vyhotovil: Todtova Zuzana E-mail: zuzana.todtova@zuusti.cz tel.: 495 809 071 mobil: 602 492 020
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Méreni na misté odbéru

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
pH 6,8 0,2 6,5-9,5 MH SOP 033 P1 A
teplota vzorku 10,1 °C 0,5 max. 20 °C MH SOP 042 P1 A
pach prijatelny prijatelny MH SOP 062 P1 A
Vysledky zkou$ek - chemicka vySetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
barva <5 mg/l Pt - max. 20 mg/l Pt MH SOP 071 &ast F P1 A
konduktivita 18,0 mS/m 10 % max. 125 mS/m MH SOP 071 ¢ast G P1 A
dusi¢nany <5,0 mg/l max. 50 mg/IMH | SOP 071 &ast A P1 A
Fe (zelezo) 0,02 mgl/l 20 % max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 84stA | P12 | A
Mn (mangan) <0,010 mg/l - max. 0,05 mg/ MH | SOP 201.01 &ast A P12 A
sirany 14 mg/| 20 % max. 250 mg/| MH SOP 071 ¢ast D P1 A
chloridy 31 mgl/l 10 % max. 100 mg/IMH | SOP 071 &ast E P1 A
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,5mg/l MH | SOP 071 &4st B P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 1,2 mg/| 15 % max. 5 mg/l MH SOP 307 P1 A
Ca (vapnik) 19,9 mg/| 15 % --- SOP 201.01 &ast A P12 A
Mg (hof¢ik) 2,3 mg/| 15 % --- SOP 201.01 &ast A P12 A
Ca + Mg (tvrdost) * 0,589 mmol/l 15 % SOP 201.01 &&stA | P12 | A
dusitany <0,02 mgl/l SOP 071 &ast A P1 A
fosforeénany 0,07 mg/l 15 % SOP 071 &ast C P1 A
KNK 4,5 - kyselinova 0,42 mmol/l 10 % --- SOP 024 P1 A
neutraliza¢ni kapacita

zakal 0,97 ZF(n) 10 % SOP 044 P1 A
ZNK 8,3 - zasadova neutralizaéni 0,36 mmol/l 10 % SOP 045 P1 A
kapacita

* Pro pfepocet na °dH (stupefi némecky) je potfeba hodnotu tvrdosti vody v mmol/l vynasobit Eislem 5,6.

Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Ozn.
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100 ml max. 20 KTJ/100 ml MH SOP 906 P1 A
pocet organismu 0 jedinci/ml - max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P1 A
abioseston <1 % SOP 916.01 P1 A
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml SOP 900 P1 A

Vyrok o shodé:

V limitovanych ukazatelich nebylo zjis$t€no prekro€eni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH) danych platnou legislativou

(zdrojem pro vydani vyroku o shodé).

Doporuéené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty (typ MH*) nejsou pfedmétem vyroku o shodé.

Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé):

Vysvétlivky a zkratky:

(vyrok o shodé proveden bez zohlednéni nejistoty)

A - metoda v rozsahu akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti (MS) pouzité metody, SOP - standardni operacni postup,
Ozn.- informace o zkouSce, oznaceni zkousky z hlediska rozsahu akreditace pouzité metody,
ZU - Zdrav.Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - externi dodavatel, Z - uved| zakaznik,

Prac.- misto provedeni zkou$ky nebo pracovisté vzorkafe u zkousky provedené na misté odbéru

NMH - nejvySSi mezni hodnota, MH - hodnocena mezni hodnota,
DH - doporu¢ena hodnota (minimalni zadouci, optimalni rozmezi), MH* - nehodnocena mezni hodnota
KTJ - kolonie tvorici jednotka

ZF(n) - nefelometricka jednotka zakalu

Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb.ve znéni pozdéjsich predpist, pfiloha ¢.13, kategorie A1

Nejistota: Uvedena nejistota nezahrnuje prispévek nejistoty vyplyvajici z odbéru vzorkl a nevztahuje se na vysledky pod mezi

stanovitelnosti. Uvedena nejistota je souc¢inem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni

odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadrena jako pfiblizné 95%

konfiden&ni mez (interval spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratore: Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace (laboratof mize modifikovat své metody zkouseni,
rozsifovat rozsah zkousenych parametr a/nebo aplikovat zkousku na jiny predmét akreditace za predpokladu, Ze princip méreni

zUstava zachovan).
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M: www.zuusti.cz Protokol 0 zkou$ce €. 50277/2026 ze dne 3.6.2026

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001

(CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN ISO 5667-7, CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 5667-16,
CSN 1SO 5667-21, CSN EN ISO 19458)

Prehled zkusebnich metod:

SOP 024

SOP 033

SOP 042

SOP 044

SOP 045

SOP 062

SOP 071 ¢ast A
SOP 071 ¢ast B
SOP 071 ¢ast C
SOP 071 ¢ast D
SOP 071 ¢ast E
SOP 071 ¢ast F
SOP 071 ¢ast G
SOP 201.01 ¢ast A
SOP 307

SOP 900

SOP 906

SOP 916.01
SOP 916.02

(CSN EN I1SO 9963-1)

(CSN 1SO 10523)

(CSN 75 7342)

(CSN EN ISO 7027-1)

(CSN 75 7372)

(CSN EN 1622, CSN 75 7340, CSN EN ISO 7027-2, CSN EN ISO 7887, Vyhlaska &. 238/2011 Sb.)
(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(navod firmy Thermo Fisher Scientific, CSN EN ISO 15923-1)

(CSN EN ISO 11885, CSN EN ISO 15587-1, CSN EN ISO 15587-2, CSN EN 12457-4)

(CSN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 1990. Str. 336.; Cesky lékopis 2023, &l. 6.0:2244)
(CSN EN ISO 9308-1)

(CSN EN ISO 7899-2)

(CSN 75 7713)

(CSN 75 7712)

Prehled pracovist’ (P, Prac., Pracovisté):
P1 - Pracoviété P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P12 - Pracovisté P12 Frantiska Kloze 2316, 272 01 Kladno

Upozornéni:

Vyrok o shodé v protokolu o zkousce nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni organem ochrany
verejného zdravi.

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce
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